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ge 1 (mikrobiologische Parameter) und/oder Anlage 3

(Indikatorparameter) der TrinkwV sowie Chemische Vollanalyse

Physikalisch-chemische Parameter

Grenzwert Bewertung
Einheit Ergebnis Best-Gr.  TrinkwV 3) Methode

pH-Wert (vor Ort) 7,43 2 6,5-9,5 DIN EN ISO 10523 (C 5)

Wassertemperatur (vor Ort) °C 10,0 0 DIN 38404-4 (C 4)

Leitfahigkeit bei 25°C (Labor) uS/cm 580 10 2790 DIN EN 27888 (C 8)

pH-Wert (Labor) 7,59 2 6,5-9,5 DIN EN ISO 10523 (C 5)

Temperatur (Labor) °C 10,2 0 DIN 38404-4 (C 4)

Triibung (Labor) NTU 0,09 0,05 1 DIN EN ISO 7027 (C 2)

SAK 436 nm (Farbung, quant.) m-1 0,30 0,1 0,5 DIN EN ISO 7887 (C 1)

pH-Wert (bei SAK 436-Messung) 7,94 0 DIN EN ISO 10523 (C 5)

[Temperatur (bei SAK 436-Messung) °C 18,4 0 DIN 38404-4 (C 4)

Sensorische Priifungen

Farbung (vor Ort) farblos DIN EN ISO 7887 (C 1)

Triibung (vor Ort) keine visuell

Geruch (vor Ort) ohne DEV B1/2

Geschmack organoleptisch (vor Ort) ohne DEV B1/2
Fremdgeschmack

Kationen

[Ammonium (NH4) [mgll [ <0,020 (+)] 002 [ 05 | [DIN ISO 15923-1 (D 49) |

Mikrobiologische Untersuchungen

Koloniezahl bei 20°C KBE/1ml 0 0 100 TrinkwV 2001 (2013) Anl. 5 | d) bb)

Koloniezahl bei 36°C KBE/1ml 0 0 100 TrinkwV 2001 (2013) Anl. 5 | d) bb)

E. coli KBE/100ml 0 0 0 DIN EN ISO 9308-1 (K 12)

Coliforme Bakterien KBE/100ml 0 0 0 DIN EN ISO 9308-1 (K 12)
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Datum 04.05.2017
Kundennr. 1501483
PRUFBERICHT 1810675 - 228727

Das Zeichen "<....(+)" in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff wurde im Bereich zwischen Nachweisgrenze und
Bestimmungsgrenze qualitativ nachgewiesen.

Grenzwert TrinkwV: Grenzwert/Anforderung der "Verordnung dber die Qualitdt von Wasser fiir den menschlichen Gebrauch
(Trinkwasserverordnung - TrinkwV)", Stand 5.12.2012

Das Wasser entspricht, soweit untersucht, den Anforderungen der

Trinkwasserverordnung.
Die Probenahme erfolgte geméaRB: DIN EN ISO 5667-5 (A 14); DIN EN ISO 19458 (K 19)

Beginn der Priifungen: 28.04.2017
Ende der Priifungen: 04.05.2017

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieSlich auf die Priifgegensténde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitétspriifung nur
bedingt moglich. Die auszugsyeise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig.
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