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Amtl. Messstellennummer
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GEMEINDE OWSCHLAG

Uber AMT HUTTENER BERGE
MUHLENSTR. 8

24361 GROR WITTENSEE

PRUFBERICHT 1924717 - 536513

1924717 Radioakfive Stoffe gemalR T nka (Novellierung 2015) - 4.
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Werkausgang
PLZ/Ort 24811 Owschlag
Aufbereitung Enteisenung
Brunnenart Bohrtbrunnen
Brunnen-Aktenzeichen 0551-WA-0

n,'l“)l"n"r"‘f'\f' L})

3] u&-}‘ﬂ

Auftrag

Quartal
Analysennr. 536513 Trinkwasser
Probeneingang 23.11.2018
Probenahme 23.11.2018 11:30
Probenehmer AGROLAB Dirk MaBmann

250000660000000000237

Untersuchungen aus Anlage 1 (mikrobiologische Parameter) und/oder Anlage 3
(Indikatorparameter) der TrinkwV sowie Chemische Vollanalyse

D Aarnn

PR
Rt

30.11.2018
29747

Agrolab-Gruppen-Labore

Untersuchung durch

AG Hildesheim Geschéftsfihrer
HRB 200557 Dr. Paul Wimmer
Ust./VAT-ID-Nr: Dr. Jens Radicke

DE 198 696 523

Grenzwert
Einheit Ergebnis Best.-Gr.  TrinkwV Methode
Radioaktive Elemente
(alpha)-Gesamt-Aktivitstskonzentration Ba/l <0,025| 0,025 0,05 2 H-a-GESAMT-TWASS-02:  u)
3 2009-01 (mod.)(KI)
Radon-222 Bq/l <10,0 10 100 H-R"-222-T1V;®3)5-01 11994- u)
2)  Priifwert nach TrinkwV Anlage 3a Teil lll 2. c) bb). Fiir die Erstuntersuchung im Hinblick auf die Richtdosis durch natiirliche Radionuklide
kénnen nach TrinkwV unterschiedliche Verfahren angewendet werden. Hier wurde das Verfahren nach Anlage 3a Teil lll 2. c) bb)
"Screening-Verfahren mit Bestimmung der Gesamt-Alpha-Aktivitdiskonzentration mit Priifwert 0,05 Bg/l" angewandt. Dabei mul3 C-alpha-
ges kleiner oder gleich 0,05 sein.
3) Die Richtdosis ist insgesamt dann eingehalten, wenn der Mittelwert von C-alpha-gesamt tiber die 4 Quartale kleiner oder gleich 0,05 ist.

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Grenzwert TrinkwV: Grenzwert/Anforderung der "Verordnung tiber die Qualitét von Wasser fiir den menschlichen Gebrauch
(Trinkwasserverordnung - TrinkwV)", Stand 3.1.2018
u) Vergabe an ein akkreditiertes Agrolab-Gruppen-Labor

(KI) AGROLAB Standort Kiel, Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, fir die zitierte Methode akkreditiert nach ISO/IEC 17025:2005,
Akkreditierungsurkunde: D-PL-14082-01-00

Methoden
H-Rn-222-TWASS-01 : 1994-12; H-a-GESAMT-TWASS-02 : 2009-01 (mod.)
Das Wasser entspricht, soweit untersucht, den Anforderungen der
Trinkwasserverordnung.
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Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemaf ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. AusschlieRlich nicht akkreditierte Parameter sind mit dem Symbol " * " gekennzeichnet.

AGROLAB Agrar und Umwelt GmbH @ AGROLAB GROUP

. Your labs. Your service.
Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
www.agrolab.de

Datum 30.11.2018
Kundennr. 29747

PRUFBERICHT 1924717 - 536513
Die Probenahme erfolgte geméaf: DIN ISO 5667-5 : 2011-02; DIN EN ISO 19458 : 2006-12

Beginn der Priifungen: 23.11.2018
Ende der Priifungen: 30.11.2018

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlie8lich auf die Priifgegensténde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitétspriifung nur
bedingt méglich. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Priifergebnisse in
diesem Priifbericht werden geméaf3 der mit Ihnen schriftlich gemaR Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.

AGROLAB Umwelt Kiel Herr Dr. Holst, Tel. 0431/22138-555
Kundenbetreuung Trinkwasser, Email: juergen.holst@agrolab.de

Verteiler
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Seite 2 von 2
AG Hildesheim Geschéftsfihrer 5‘\‘&'/"}”’;.,
HRB 200557 Dr. Paul Wimmer G
Ust./VAT-ID-Nr: Dr. Jens Radicke ;}a%@f « DAKKS

DE 198 696 523 N _ Deutsche
KA ~ Akkreditierungsstelle
D-PL-14047-01-00



