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Kundennr.

1975637 RoutinemaBige Untersuchung nach TrinkwV (2001)
686963 Trinkwasser
01.10.2019
01.10.2019 10:00
AGROLAB Dirk Mafmann
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Gemeinde Holtsee
Schule am See
Dorfstr. 14

24363 Holtsee
0286-Holtsee
250000660000000003770

Untersuchungen aus Anlage 1 (mikrobiologische Parameter) und/oder Anlage 3
(Indikatorparameter) der TrinkwV sowie Chemische Vollanalyse

Grenzwert Bewertung

Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind geman ISOAEC 17025:2005 akkreditiert. AusschlieR!
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Einheit Ergebnis Best.-Gr.  TrinkwV 3) Methode
Physikalisch-chemische Parameter
pH-Wert (vor Ort) 7,41 2 65-95 DIN EN ISO 10523 : 2012-04
Wassertemperatur (vor Ort) °C 16,4 0 DIN 38404-4 : 197612
Leitfahigkeit bel 25°C (Labor) pS/em 609 10 2790 DIN EN 27888 : 1993-11
pH-Wert (Labor) 748 2 6,5-9,5 DIN EN ISO 10523 : 2012-04
Temperatur (Labor) °C 14,6 0 DIN 38404-4 : 1976-12
Triibung (Labor) NTU 0,07 0,05 1 DIN EN ISO 7027 : 2000-04 |
SAK 436 nm (Férbung, quant.) m-1 0,30] 0,1 0,5 DIN EN ISO 7887 : 2012-09
pH-Wert (bei SAK 436-Messung) 7,77 0 DIN EN ISO 10523 : 2012-04
{Temperatur (bei SAK 436-Messung) °C 17,2 0 DIN 38404-4 : 1976-12 |
Probenahmebedingungen
[KWMWIVS (vor Ort) Kaltwasser| | | keine Angabe ng
Sensorische Priifungen
Geruch (vor Ort) ohne DIN EN 1622 : 2006-10 (Anhang C)
Geschmack organoleptisch (vor Ort) chne DIN EN 1622 : 2006-10 (Anhang C)
: Fremdgeschmack
Mikrobiologische Untersuchungen
Koloniezahl bei 20°C KBE/1m 0 0 100 TrinkwV §15 Absatz (1¢)
Koloniezahl bei 36°C KBE/1mI 0 0 100 TrinkwV §15 Absatz (1c)
E. coli KBE/100ml 0 0 0 DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09
Coliforme Bakierien KBE/100mi 0 0 0 DIN EN ISO 9308-1: 2017-09
Enterokokken KBE/100m| 0 o | 0 DIN EN SO 7899-2 : 200011

Grenzwert TrinkwV: Grenzwert/Anforderung der “"Verordnung Oper die Qualitét von Wasser fiir den menschlichen Gebrauch
(Trinkwasserverordnung - TrinkwV)", Stand 3.1.2018
Die Probenahme erfolgte gemaR: DIN 1ISO 5667-5 : 2011-02; DIN EN 1SO 19458 : 2006-12
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Datum 07.10.2019
) Kundennr. 1501483
PRUFBERICHT 1975637 - 686963
Das Wasser entspricht, soweit untersucht, den Anforderungen der
Trinkwasserverordnung.

Beginn der Priiffungen: 01.10.2019
Ende der Prifungen: 07.10.2019 08:30

Dig Prafergebnisse beziehen sich ausschlielich auf die Prtifgegensténde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitétspriifung nur

bedingt méglich. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig, Die Priifergebnisse in
diesem Prifbericht werden gemal3 der mit Ihnen schriftlich gemal Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise 1.S. der

ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtef~
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Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemag ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. AusschlieRlich nicht akkreditierte Parameter/Ergebnisse sind mit dem Symbol " * " gekennzeichnet
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